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DECYZJA
ZBIORCZA ROCZNA OCENA WODY NA PEYWALNI ZA 2023 r.
Kryta Plywalnia Delfin ul. Warszawska 35, Gliwice

Na podstawie:

e art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22023 r., poz. 775 ze zm.),

o art. 1 pkt 5, art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pahstwowej Inspekceji
(Dz. U. 22023 r., poz. 338 ze zm.),

* § 4 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,

jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230),

po przeanalizowaniu:

— parametrow jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia,

— wynikéw badan wody na plywalni wykonanych przez zarzadzajacego plywalnia,
zgodnie z zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora w Gliwicach
harmonogramem kontroli wewnetrznej,

— zakresu i czestotliwosci wykonywania -badan wody przez zarzadzajgcego plywalnig
oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

— wynikow badan wody na ptywalni wykonywanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach przed wydaniem oceny,

— podejmowanych dziatan naprawczych,
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uwzgledniajgc przeprowadzona w dniu 30.10.2023 r. kontrole kompleksowa w zakresie oceny
stanu sanitarno-higienicznego 1 technicznego obiektu oraz realizowanie wymagan
ww. rozporzadzenia

stwierdzam
ze, eksploatacja Krytej Plywalni DELFIN przy ul. Warszawskiej 35 w Gliwicach w 2023 r.
byla prowadzona przez zarzgdzajacego w sposéb zapewniajacy bezpieczefistwo zdrowotne
0s6b korzystajacych z obiektu.

Uzasadnienie

W hali basenowej znajduje si¢ 5 niecek wyposazonych w urzadzenia wytwarzajgce
aerozol wodno-powietrzny (sportowa, brodzik, hamownia zjezdzalni, 2 jacuzzi).
Woda uzdatniana jest w oparciu o dwa systemy cyrkulacji.

Plywalnia jest zasilana wodg doprowadzang z systemu zbiorowego zaopatrzenia
w wode realizowanego przez Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spoika
z ograniczong odpowiedzialnodcia w Gliwicach, ktérej jako$é jest zgodna z wymogami
rozporzadzenia Ministra. Zdrowia z 7 grudnia 2017 1. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zarzadzajacy Kryta Plywalnia Delfin realizowal badania wody, zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem kontroli 'wewm;trznej oraz kazdorazowo w przypadku
wystapienia sytuacji mogacej mie¢ wplyw na pogorszenie jakosci wody na ptywalni. Analizy
byly wykonywane w laboratorium posiadajgcym akredytacie (AB 418) Polskiego Centrum
Akredytacji na wykonywanie badaf odpowiadajacym metodykom referencyjnym analiz wody
na plywalni okredlonych w zalaczniku nr 4 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
(Dz. U. 22022 r., poz. 1230), a sprawozdania z badan przekazywano terminowo.

Zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w zatagczniku nr 3 do ww. rozporzadzenia
zakres obejmowal parametry: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogo6lna liczba
mikroorganizméw w 36°C po 48h, Legionella sp., potencjat redox, pH, chlor wolny, chlor
zwigzany, metno$é, chloroform, Y THM, azotany, utlenialno$¢. Zarzadca w niecce brodzika
wykonywal réwniez badania parametru gronkowce koagulazododatnie.

Ponadto zarzadzajacy plywalnig dokonywatl systematycznego i udokumentowanego nadzoru
pracy urzadzen oraz rejestrowat wyniki pomiaréw jakosci wody: minimum 4 razy dziennie,

nie rzadziej niz co 4 godziny w zakresie pH, potencjatu redox, stezenia chloru wolnego,
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temperatury; nie rzadziej niz raz na dobg w godzinach funkcjonowania ptywalni w zakresie
parametru chloru zwigzanego.

W obiekcie prowadzony jest dziennik biezacej obserwacji wody, ktéry zawiera
udokumentowane spostrzezenia i podjete czynnodci naprawcze m.in. oceng przejrzystosei
wody, widoczne zanieczyszezenia, incydenty katowe i wymiotne, dziatania naprawcze, datg
i podpis.

W ocenianym okresie na terenie Krytej Plywalni DELFIN w Gliwicach pobrano
do badan laboratoryjnych ogélem 85 probek. W 2023 r. nie stwierdzono braku przydatnosci
wody do kapieli.

W probkach wody cieplej pobranych w ramach kontroli wewnetrznej z natrysku
w szatni meskiej, stwierdzono $rednie skazenie instalacji bakteriami Legionella sp.
Zarzadca podjgl natychmiastowe dzialania naprawcze polegajace na dezynfekeji termicznej
oraz przeplukaniu ukladu instalacji cieplej wody uzytkowej wraz z czyszczeniem
1 odkamienianiem perlatorow. Badanie kontrolne nie potwierdzito nieprawidtowosci.

Bakterie Legionella sp. odpowiedzialne za przypadki zachorowan na legioneloze
wystepujaca w dwoch postaciach klinicznych: choroby legionistow oraz goraczki Pontiac.
Grupg szezegdlnie narazong sa osoby o obnizonej odpornoscei.
warto$¢ chloru wolnego, przy braku przekroczen mikrobiologicznych. Nie miato to wplywu
na zdrowie 0sdb korzystajacych z ptywalni.

Pozostale parametry fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne spelniaty wymagania
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda naplywalniach (Dz U.z2022r., poz. 1230), co pozwala
stwierdzi¢ bezpieczenstwo korzystania z obiektu.

Zgodnie z § 7 przywolanego rozporzadzenia zarzadzajgcy plywalnig w komunikacie
zamieszczonym na tablicy umieszczonej w widocznym miejscu w obiekcie, informuje
o ostatnie] ocenie jakosci wody na plywalni dokonanej przez wlasciwego panistwowego
inspektora sanitarnego oraz spelnianiu przez wode na plywalni wymagaf okreslonych
w ww. rozporzadzeniu. Aktualna zbiorcza roczna ocena oraz komunikat o jakosci wody

na ptywalni publikowane sg na stronie internetowej ptywalni.

Powyzsze uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji przyshiguje prawo wniesienia odwolania do Sigskiego Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Gliwicach,

w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Jednoczes$nie informuje o prawie zrzeczenia si¢ do wniesienia odwotlania. Oéwiadczenie musi mie¢ forme
pisemna, zostaé¢ ztozone bezposrednio przed organem, przesiane poczta lub wniesione w postaci elektroniczne;
na adres do doreczen elektronicznych lub za posrednictwem konta w systemie teleinformatycznym (ePUAP).
Zlozenie o$wiadczenta powoduje ostatecznosé i prawomocnodé niniejszej decyzji.

Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie ofwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania.
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